RIiGK 271.10.2017 Bobowa, 30.08.2017r.
Pytania i odpowiedzi nr 1.

Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego RIIGK 271.10.2017 , Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Stré6zna gm. Bobowa- etap II, zad. 4 oraz rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Bobowa gm. Bobowa - czes$é 117

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania, informuje:

Pytania:

1. Czy zamawiajacy bedzie wymagal studzienek tworzywowych zgodnych z normg PN-
EN 13598-2 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cz¢é¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych
1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemia”

2. Czy zamawiajacy bedzie wymagatl raportow potwierdzajacych zgodnos$¢ z PN-EN
13598-2, wystawionych przez niezalezne instytucje badawcze?

3. Zwracam uwagg, ze cz¢$¢ producentdw podajac w deklaracjach i materiatach
informacyjnych dopuszczalny poziom wody gruntowej nie okresla szczegélowo do czego
odnosi si¢ ten parametr — czy do szczelnosci, czy odpornosci na wypdr c¢zy zgodnie z norma
PN-EN 13598-2 jest to parametr wytrzymatosciowy kinety. Biorac to pod uwage zwracamy
si¢ prosba o doktadne zdefiniowanie tego parametru dla studzienek

4, Czy zamawiajacy bedzie wymagal aby kinety studni fil000, fi425 posiadaty
fabrycznie montowane nastawne kielichy?

5. Czy zamawiajacy bedzie wymagal spadkéw w kinetach, ktére beda do osiagniecia za
pomoca nastawnych kielichéw?

6. Czy zamawiajacy bedzie wymagal aby rury wznoszace do studni fi1000, fi425 posiadaty
sztywno$¢ obwodowa min SN4?

7. Czy zamawiajacy dopusci zastosowanie ksztattek do rur PCV (np. kolan, przegubow)
przed wejsciem do kinety studni zamiast kinet ze zintegrowanymi kielichami nastawnymi?

8. Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zamiang studni tworzywowych na betonowe?

9. Czy zamawiajacy bedzie wymagat $rednicy studni inspekcyjnej fid25 wewnatrz?(Srednica
wewnetrzna rury karbowanej wznoszacej?)

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiajacy bedzie wymagat studzienek tworzywowych zgodnych z normg PN-EN
13598-2  ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych
1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemiag”




Ad.2. Zamawiajacy bedzie wymagal aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
zgodnie z: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1570, z pdzn. zm.), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z p6zn. zm), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z pézn. zm) wraz z aktami
wykonawczymi do w/w ustaw.

Ad.3. Okreslony parametr dotyczy wytrzymatosci.

Ad.4. Zamawiajagcy wymaga stosowania studzienek z kinetami posiadajacymi
tzw. ,nastawne kielichy” umozliwiajace plynna regulacj¢ kierunku ustawienia +/- 7,5°
w kazdej ptaszczyznie pod warunkiem potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami normy PN-
EN 13598-2 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznychdo podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej”.

Ad.5. Zamawiajacy wymaga, aby kinety studni posiadaty minimalny spadek.

Ad.6. Zamawiajacy bedzie wymagal aby rury wznoszace do studni fi1000, fi425 posiadaty
sztywno$¢ obwodowg minimum SN4.

Ad.7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania ksztattek do rur PCV (np. kolan, tukow) przed
wejsciem do kinety studni.

Ad.8. Nalezy dokona¢ montazu studzienek zgodnie z projektem budowlanym.
Ad. 9. Srednica wewnetrzna studzienek fi425mm musi wynosi¢ minimum 400 mm.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czescia
zapytania ofertowego i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.
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Do wiadomosci:
- WSZyscy uczestnicy



